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'PIANO RIALZATO DETTO PIANO PRIMO

TERRAPIENO

GIARDINO

LOCALE DI ATTESA

Em 200 lux
UGRL 22
Ra 80

SALA OPERATORIA
Em 1000 lux
UGRL 19

Ra 90

SALA OPERATORIA

Em 1000 lux
UGRL 19
Ra 90

LOCALE PER OPERATORIO
Em 500 lux
UGRL 19

Ra 90

¢

CANALINA E CASSETTA DI DERIVAZIONE

PLAFONIERA
INCASSATA

CODIFICA CIRCUITI
QO01.PXX

QUADRO DI H tﬁ
RIFERIMENTO CIRCUITO

P= PREFERENZIALE
C= CONTINUITA'

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Quadro Elettrico degenza

Quadro Elettrico con
trasformatore di isolamento

Canale Chiuso metallico con coperchio
grado di protezione IP 40
Impianti Elettrici Dim. 300x80 mm

L n
'

@

Sala Comandi
6,00 m

ﬁyl

51

o)

1
Locale O
Tecnico

00000(
000000

00000(
000000

00000(
000000

DOOOQQ0

1

LOCALI DIAGNOSTICI

Em 500 lux

UGRL 19
Ra 90

oooPrappello {4
bood PP

LOCALE DI ATTESA

Em 200 lux
UGRL 22
Ra 80

H\

Triage/Post-Triage ™

Infermieristico
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on (49

29,00 mq

Codice Rosso

27,00 mq

=

Camera Cg Ida
74,50 |

L

Ambulatorio
[ ] Chirurgico
Traumatologico
18,50 mq
Armadio
Armamentario
1Tt 1T 1[F I ’E

latorio
Ortopedico
15,50 mq

O

Box Visite
12,00 mq

| Box Visite
hi 2,00 mq

Terminale di Camera

Testaletto

Pulsante di Chiamata Annullamento (bagno)

Unita di Chiamata a Tirante

Lampada di Controllo

Unita Gestione Sistema Compatta

51

25

Interruttore Unipolare

Rivelatore di Presenza

Apparecchio illuminante LED 599x599, IP65
Flusso luminoso (Lampada): 6250 Im
Potenza lampade: 70.0 W

Dotazione: 1 x 10W 6xLED - 940

UGR<19; CRI>90

Apparecchio LED 235x235 P44
Flusso luminoso (Lampada): 2894 Im
Potenza lampade: 27.2 W
Dotazione: 1 x 26W 1xLED C
UGR<18; CRI>80

Apparecchio illuminante LED

Flusso luminoso (Lampada): 3327 Im
Potenza lampade: 36.0 W

UGR<19; CRI>80

Apparecchio illuminante LED

Flusso luminoso (Lampada): 3523 Im
Potenza lampade: 39.8 W
Apparecchio a led diametro 180 mm
Flusso luminoso (Lampada): 1530 Im
Potenza lampade: 15.0 W; CRI 95
Apparecchio a led diametro 245 mm
Flusso luminoso (Lampada): 2100 Im
Potenza lampade: 19.0 W; CRI 95
Apparecchio a led diametro 166 mm P44
Flusso luminoso (Lampada): 1880 Im
Potenza lampade: 20.0 W
Dotazione: 1 x 2000 COB 840 Reno
Apparecchio a led diametro 166 mm |P44
Flusso luminoso (Lampada): 2481 Im
Potenza lampade: 28.0 W
Dotazione: 1 x 3000 COB 840 Reno

Apparecchio LED
Flusso luminoso (Lampada): 4640 Im
Potenza lampade: 51 W

Apparecchio LED
Flusso luminoso (Lampada): 2393 Im
Potenza lampade: 25 W

Armatura stagna a LED
Flusso luminoso (Lampada): 5180 Im
Potenza lampade: 44 W

Lampada emergenza SE/SA 24/11 W 3h
Installazione in controsoffitto
(RIF EPU PA.ELE.33)

Alimentazione lampada scialitica

Sistema di diagnostica centralizzata per la
gestione degli apparecchi di emergenza
tipo EASICHECK 2

TESTALETTO
Dispositivi singoli con luce indiretta
(RIF EPU PA.ELE.30)

Lampada emergenza SE 8 W 3h
tipo COOPER SIRIOS EC2 8W NM 3H
Installazione in controsoffitto
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Visite/Pediatrico
12,00 mq

Osservazione ad
elevato
monitoraggio

Sub intensjvo
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LOCALI DIAGNOSTICI

LOCALI DIAGNOSTICI

LOCALI DIAGNOSTICI LOCALI DIAGNOSTICI

LOCALE DI ATTESA LOCALI DIAGNOSTICI Fm 500 1 Em 500 lux Em 500 lux Em 500 lux LOCALE PER OPERATORIO LOCALI DIAGNOSTICI
~ Em 200 lux Em 500 lux cmwr 19 ux UGRL 19 UGRL 19 UGRL 19 Em 500 lux Em 500 lux
" UGRL 22 UGRL 19 Ra 90 Ra 90 Ra 90 UGRL 19 UGRL 19
" Ra 80 Ra 90 Ra 90 Ra 90 Ra 90
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LARGO MADONNA DELLE GRAZIE

)

Lavori per la
Accettazione

readlizzazione di
(DEA, cd.

Comune di Napoli

Pronto Soccorso)

Universita degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

un Dipartimento di Emergenza ed

presso Clinica Ostetrica

Ginecologica AOU Universita degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Largo Madonna delle Grazie - Napoli

PROGETTO ESECUTIVO

arch. Giancarlo Noce

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:

PROGETTISTA IMPIANTI:

ing. Ivan Verlingieri

PROGETTISTA STRUTTURE:

ing. Aurelio Petfrone

DIRETTORE DEI LAVORI:

COLLAUDATORE:

IMPRESA ESECUTRICE:

Coordinamento attivita di progettazione: Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
dell'Universita della Campania "L. Vanvitelli" (Resp. scientifico Prof. Gianfranco De Matteis)

OGGETTO:
Planimetria:

NOTE:

Impianto llluminazione/Interruttori/Speciali

COMMITTENTE:
Universita degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli
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